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1.0

2.0

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO TUBULAR
N° 24 DEL SECTOR TACAMANI-SAN ROMAN

INTRODUCCION
1.1 Antecedentes

El INRENA a través de la Direccién General de Estudios y Proyectos
tiene el encargo de realizar la rehabilitacion y equipamiento de
pozos tubulares en las provincia de Lampa, San Roman y Puno, para
prevenir la sequia que se presentara a consecuencia del fenédmeno
del Niho.

1.2 Objetivo

El presente documento tiene como objetivo la formulacién del
expediente técnico para la rehabilitacién y equipamiento del pozo
tubular N°24 del sector Tacamani el cual se enconiraba sellado y sin
caseta de proteccion.

1.3  Ubicacién
El pozo rehabilitado pertenece al sector de Rancho, se encuentra
ubicado en el Distrito de Juliaca, Provincia de San Roman,
Departamento de Puno. Ver figura N° 01.

REHABILITACION DEL POZO

El pozo tubular N°24 fue rehabilitado y equipado en coordinacién con los
Administradores Técnicos de Distrito de Riego y los respectivos Comités de
Regantes, teniendo la posibilidad de acondicionar 6 hectareas para la
produccién agropecuaria.

2.1 Actividades

Las actividades que se llevaron acabo son las que se describen a
continuacion:

A. Traslado local del equipo de limpieza y bombeo

Esta actividad es de rutina que se ejecutd con los equipos
mecanicos, comprende el traslado de los equipos de rehabilitacion en
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una primera etapa y luego el traslado del equipo de bombeo de
prueba después de que se ha rehabilitado el pozo; en total se efectud
dos viajes para trasladar el equipo a la obra.

Limpieza y recuperacion de fondo

Se procedi6 a limpiar y recuperar el fondo inicial que fue de 34.30 m.,
del pozo en mencién, con maquina compresora, empleando un buen
juicio y experiencia para no atentar contra el estado de conservacion
en que se encuentra el pozo.

El trabajo realizado en la limpieza y recuperacién de fondo con aire
comprimido fueron ejecutados iniciando la operacién con tuberias
sumergidas en el agua del pozo.

Para la ejecucidon de esta actividad se requiri6 de un equipo
compuesto por:

* Una maquina compresora de fabricacion belga “Atlas
Copco XA - 175 ¢

Caracteristicas del Motor:

Tipo : FGL 913, 84 KW 2300 rpm
DIN/ZISO 3046-IFN

Serie : 8506733

Caracteristicas del Compresor:

Tipo : OTSK—-07

Serie : ATA-0186918
PAR — N1613218982

Capacidad :

Presi6n de trabajo @ 7 kg/cm?

* Un equipo de inyeccion de aire comprimido compuesto por:

Tuberia de descarga (Rango 127 mm. de &)
Tuberia inyectora (Rango 1” de @)
Herramientas de izaje

Herramientas menores

Iniciada la operacién; las tuberias de han ido haciendo descender
a medida que el agua expulsada por la tuberia de descarga se
halle libre de sélidos en suspension. En forma simultanea se
realizaron mediciones tanto en la profundidad de avance como
del nivel dinamico, a fin de ir incrementando la presién de trabajo
del compresor, la cual vari6 de 4 a 7 Kg/cm® continuandose
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hasta llegar al fondo del pozo, donde se mantenia la inyeccion
cuando menos por una hora consecutiva.

Este trabajo se consider6 terminado cuando se llegd a la
profundidad de entubado del pozo que es de 35.20 m.

Prueba de verticalidad y alineamiento

Se verificé la verticalidad y alineamiento en toda la longitud del
entubado siguiendo las especificaciones técnicas. No se establecid
marcadas desviaciones y/o desalineamientos y/o roturas de fundas
que imposibiliten el libre descenso de la bomba.

Desarrollo del pozo por inyeccioén de aire comprimido

Con los resultados de verticalidad y alineamiento favorables se
procedi6 a realizar el desarrollo del pozo, con el objeto de estabilizar
la formacién acuifera productora del pozo, especificamente la “zona
filtrante”, y a su vez mejorar la productividad del pozo.

Se realizé la agitacion del pozo por medio de inyeccién de aire
comprimido para lo cual se utiliz6 la compresora en menciéon de
capacidad 9 metros clbicos por minuto y una presién de 7 kg/cm?®.

Por medio de mangueras de alta presion y conexiones de seguridad
adecuadas, el tanque regulador del compresor estuvo conectado a
dos tuberias de 1” pulgada de diametro respectivamente, los cuales
se han hecho descender una por el interior de la tuberia de descarga,
en posicién de bombeo y la otra entre la tuberia y la columna filtrante
del pozo, en posicién de desarrollo.

Se inicié inyectando aire desde el nivel superior del entubado
filtrante, descendiendo en forma progresiva, la columna de
desarrollo, hasta el nivel inferior del filtro.

La presion de trabajo vari6 entre 4 a 7 kg/cm?, inyectandose en
periodos de 5 a 15 minutos de duracion, por 10 a 20 minutos de
extraccion del material producto del desarrollo.

Asimismo, en cada nivel de trabajo se realiz6é la recirculacién de
agua, actividad que permite mejorar las condiciones de
permeabilidad vertical del acuifero.

Esta actividad se realizé en un término medio un lapso de una a dos
hora de desarrolio por cada metro de columna productora.
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A medida que se realizd el desarrollo del pozo, se afadi6
periddicamente grava en el espacio anular, segun se iba requiriendo
en esta actividad hasta que el pozo esté convenientemente
desarrollado.

.

Se dio por concluido el desarrollo del pozo por bombeo cuando al
terminar la Gltima etapa y provocado posteriorménte cambios bruscos
de caudal, incluyendo en el bombeo, el agua no acuso turbidez

E. Suministro y aplicacion de aditivos quimicos defloculantes

Con inyeccidén de aire permanente comprimido de dos niveles de
inyeccion, se adicionaron aditivos quimicos (tripolifosfato de sodio y
ethoxil) para desalojar los éxidos y arcillas impregnadas en la
columna del pozo y en la zona filtrante.

Se utilizé dos inyectores con presiones de 4 a 5 kg/cm?, a fin de
recrear recirculacién y agitacion permanente e intensiva en el interior
del correspondiente pozo.

Se adicion6 el aditivo quimico (tripolifosfato de sodio) en cantidad de
50 kg., al pozo, que se continuo con esta activacién por un tiempo
no menor de dos horas.

Se dej6 de inyectar aire comprimido a fin de conseguir que la escoria
y sedimentos se asienten en el fondo del pozo.

Se procedié el desalojo de los sedimentos mediante bombeos de
extraccién por un lapso de dos a tres horas.

Aplicacion de grava seleccionada

z
.LI

_ Se vertié grava seleccionada alrededor del pozo en la medida que
T fue necesario durante la realizacién de los trabajos de recuperacion
Zv de fondo, desarrollo, asi como en la prueba de rendimiento.
;-
Ta 9 La operacion se realizé por medio de palas manuales en forma lenta.
T s La colocacion se efectud a un ritmo tal que se tuvo la seguridad de
So i l que la grava iba descendiendo por el espacio anular sin formar
P ; g l puentes u obstrucciones que alteren la continuidad del pre-filtro.
2 [
gl & . . o
TlZ & La colocacion de grava se continu6 hasta colmar completamente el

espacio anular, arrasandolo a la superficie del terreno, en torno a la
tuberia de revestimiento del pozo.

El suministro se planifico de tal forma que no falte grava en la
operacion de colocacién y que adicionalmente quedd una cantidad

.
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3.0

sobrante del orden 02 a 04 m° para abastecer los consumos
subsecuentes del pozo.

G. Prueba de Rendimiento

En esta actividad se determind una prueba similar a la prueba de
rendimiento resultando un caudal éptimo de 6 I/s, mediante el equipo
de compresora. ‘

Para tal efecto se midié los descensos del nivel de agua en funcién
del tiempo transcurrido.

Para realizar la prueba se instal6é una tuberia eductora de 127 mm de
&, capaz de arrojar 15 l/s por medio del aire comprimido que se
inyecta a través de una tuberia de 1” de &, capaz de crear una altura
dindmica entre 10 y 40 m. La operacién se llevd acabo sin
interrupciones hasta que el nivel dinamico se estabilice. Las
caracteristicas del equipo compresor es la misma que se utilizé en la
rehabilitacién del pozo.

El aforamiento se realizd con una cuba de capacidad de 110 litros,
gue permitié medir una buena medida del caudal.

Para medir el nivel de agua en el pozo se utilizé una sonda eléctrica
de 100 m. Para introducir el cable de la sonda eléctrica se instalé una
tuberia galvanizada con diametro minimo de una 1 acoplada
exteriormente a la columna de la tuberia eductora. La longitud de
ésta tuberia de mediciéon es suficiente para que su extremo inferior
quede a un (1) metro del final de la tuberia eductora

En la instalacion de dicha prueba se impidié la recirculacién de las
aguas, las cuales fueron descargadas a una distancia prudencial.

EQUIPAMIENTO DE POZOS

El equipamiento para este pozo no se llevo a cabo debido a sus
antecedentes y corroboracién de su bajo caudal de explotacién, ademas a
que la disponibilidad de equipos de bombeo a instalarse son de mayor
capacidad, y no cumplen con las aspectos técnicos para la seleccion de
éstos.

CIES)



4.0

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

El pozo rehabilitado presenta las siguientes caracteristicas:

* Profundidad alcanzada X 35.20 m
» Nivel Estatico : 1.83m
» Diametro y espesor del entubado : 15" x Vo’

El caudal se ha determinado en forma aproximada mediante el equipo de

aire comprimido debido a las caracteristicas del pozo (poca recarga),
obteniéndose:

» Caudal (Aproximado) : 6l/s
* Nivel dinamico (Aproximado) : 20,00 m

4.2 Recomendaciones

Por el bajo rendimiento del pozo (Q < 15 I/s) se debe equipar con bombas
manuales o con molinos de viento que tienen una capacidad menor a 15 I/s.
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ANEXO |

VALORIZACION DE LA REHABILITACION




VALORIZACION DE REHABILITACION DEL POZO TUBULAR N° 24 DEL SECTOR TACAMANI
DEPARTAMENTO DE PUNO

(En Nuevos Soles)

CONVENIO INRENA/MINAG - 1997

PARTIDA DESCRIPCION METRADOS COSTOS (S/.)
UNIDAD |CANTIDAD| NITARIOS| PARCIAL

1 00|CAMPAMENTO Global 0 1500,00 0,00
2 00| TRANSPORTE DE EQUIPO DE LIMPIEZA Y DESARROLLO Pozo 1 819,62 819,62
3,00]ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ALREDEDOR DEL POZO}Pozo 1 256,92 256,92
4,00{DESMONTAJE Y MONTAJE DEL EQUIPO EXISTENTE Pozo 0 246,88 0,00
5,00{LIMPIEZA Y RECUPERACION DE FONDO Hora 7 82,90 580,30
6,00|DESARROLLO DEL POZO Hora 12 75,98 911,76
7,001 APLICACION DE ADITIVOS QUIMICOS Kifo 50 20,59 1029,50
8,00/ SUMINISTRO Y APLICACION DE GRAVA SELECCIONADA m3 4 304,66 121864
9,00|PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL VARIABLE Hora 0 36,38 0,00
10,00|MUESTREOQ Y ANALISIS FISICO-QUIMICO Muestra 0 51,15 0,00
COSTO DIRECTO 4816,74

GASTOS GENERALES (10%) 481,67

TO AL GENERAL TN
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